
IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1 : 250

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

RIO LENÇÓIS

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

EXTINTORES
IT 21/2011 PÓ QUÍMICO SECO BC = 20 B:C

ÁGUA PRESSURIZADA = 5A

PROTEÇÃO
ESTRUTURAL TRRF = 60 minutos, CONFORME "IT 08/2011"

INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS

CONFORME "IT 41/2011"

ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA

CONFORME "IT 18/2011"

ALARME E DETECÇÃO CONFORME "IT 19/2011"

HIDRANTES e MANGOTINHOS HIDRANTES - MANGUEIRAS Ø25mm - Comprimento = 30m
ESQUICHOS REGULÁVEIS "IT 22/2011"

TUBULAÇÃO 50mm (2") Ferro galvanizado

SINALIZAÇÃO DE
EMERGÊNCIA

CONFORME "IT 20/2011"

BRIGADA DE INCÊNDIO

DESCRIÇÃO

ÁGUA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO

OCUPAÇÃO DIVISÃO

D-1 e D-4

CARGA DE INCÊNDIO

700 MJ/m²

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO

LABORATÓRIO
ESCRITÓRIO E

RISCO

MÉDIO

revestimento

acabamento

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO   IT 10/2011

PISO CLASSE I, IIA

revestimento

acabamento
PAREDE CLASSE I, IIA

revestimento

acabamento
TETO E FORRO CLASSE I, IIA

QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO   IT 14/2011

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual  nº56.819/2011

POR OCASIÃO DO PEDIDO DE VISTORIA JUNTO AO CBPMESP, SERÁ APRE-
SENTADO LAUDO DE FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO - "IT 17/2011"

ACESSO DE
VIATURAS

CONFORME "IT 06/2011"

SAÍDAS DE
EMERGÊNCIA

CONFORME "IT 11/2011"

CAPTAÇÃO DE ÁGUA - 70m - Ø0,60m

CAPTAÇÃO
 DE ÁGUA - 25m

 - Ø
0,60m

1

2

3

4

5

PRÉDIO ÁREA (m²)

ESCRITÓRIO - TÉRREO

 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - TÉRREO

OFICINA

SUBESTAÇÃO

459,58

299,65

57,12

39,51

PORTARIA 18,63

TOTAL 1696,19 m²

1

2

3
4
5

QUADRO DE ÁREAS
FOLHA

02 / 06

03 / 06

04 / 06

04 / 06

04 / 06

1º PAVIMENTO

2º PAVIMENTO

1º PAVIMENTO 534,28

150,70

66,00

RUA XV DE NOVEMBRO

RUA 25 DE ABRIL

RI
O

 LE
NÇ

Ó
IS

4,40

H.2H.1
2º PAVIMENTOTÉRREO

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PLOTAGEM

Plot.

55

7140

7474

5151
4242
3030
720

77

254 254
255 255

33

Des.

11

0,2

-

0,5

0,18

-
0,2
0,2
0,1

0,2

-

0,1

Espe.

0,2

88 0,2

7171 -

242242
7201

0,18
0,1

91 0,17

FL 01 - PTSCI - MAPA DE RISCO DE INCÊNDIO - IMPLANTAÇÃO
DESENHOS DE REFERÊNCIA:
FL 02 - PTSCI - MAPA DE RISCO DE INCÊNDIO ESCRITÓRIO
FL 03 - PTSCI - MAPA DE RISCO DE INCÊNDIO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
FL 04 - PTSCI - MAPA DE RISCO DE INCÊNDIO SUBESTAÇÃO, CCM E PORTARIA
FL 05 - PTSCI - SINALIZAÇÕES E PADRONIZAÇÕES
FL 06 - PTSCI - REDE DE HIDRANTES E MANGOTINHO
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1770,89 m²

RUA XV DE NOVEMBRO, nº 1111, CENTRO, LENÇÓIS PAULISTA - SP

PTSCI - PLANTA DE RISCO DE INCÊNDIO

   0

4,85

15,44

7,
64

12,61

PRODUTOS PERIGOSOS

RISCO ELÉTRICO

VASO SOB PRESSÃO

CENTRAL PREDIAL DE GLP

HIDRANTE

REGISTRO DE RECALQUE

RESERVA DE INCÊNDIO

TANQUE AÉREO LÍQUIDO COMBUSTÍVEL

PAREDE CORTA FOGO 90 min

PAREDE CORTA FOGO 120 min

ENTRADA PARA O CB

VIATURA DOS BOMBEIROS

LEGENDA

RTI - 100m³
(VER FOLHA 6/6)

CO2 = 5 B:C



ESCALA 1 : 100
PLANTA SUPERIOR

ESCALA 1 : 100
PLANTA TÉRREO

ESCALA 1 : 75
CORTE A

1.  ESCRITÓRIO

1

1139,28 m²

D-1 e J-2

700 e 180 MJ/m²

MÉDIO

5,90 m

2

55

Altura:

Carga de Incêndio:

Nº Pavimentos:

Risco:

Área Construída:

Divisão:

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Nº de Funcionários:

3,
00

2,
90

5,
90

Suporte Técnico Center

T.I.

Ouvidoria

Comercial

Atendimento

Diretoria

WCF

Ci
rc

ul
. Arquivo 

WCM

WCM WCF
Estoque

Coordenadoria

e Projetos

Circulação

ContabilidadeJurídico Copa
RH

Reunião

Compras/Licitações

2,
05

3,35

3,
70

3,
45

4,50

3,
55

2,30

2,
60

6,35
3,75

4,
21

DIVISÓRIA

4,
55

6,90

7,
45

1,
20

1,10

3,
00

4,
08

5.25 2,50

4,
04

4,
08

7,31

5,
00

6,09

1,20

0,
95

1.2319,00

4,
13

4,40

4,
14

4,
14

7,15

4,
14

3,10

2,20

1,
95

1,
20

3,
36

1,
20

4,
85

Plataforma

PORTARIA

Ferramentaria

Arquivo

Refeitório

Lavanderia

WCM

WCF
CozinhaLeituristas

Sala dos

Almoxarifado

25,80 m²
Hall

24,45 m²
Almoxarifado

Escritório

Serviços
Depósito 2 Box Ferramentas Depósito 1

54,23 m²
Varanda

Descanso

1,78 m²
WC

6,05

4,
85

5,10

2,
70

8,
75

1,45

2,15

1,20

2,
00

1,
35

2,75

2,
55

1,
20

1,
20

7,
91

2,40

2,70

4,
30

4,
75

4,40 1,20 3,50

4,
55 4,

55

4,
55

6,65

2,
20

2,85

3,
60

9,
55

14,76

3,75

4,
92

3,40

4,
78 4,
00

6,45

5,
65

3,70 2,46

5,
80

4,
62

1,20 1,20

5,
02

5,
26

1,
36

4,
95

2,52 3,50 3,20 3,52

4,
02

13,4911,20

PAREDE E TETO: CLASSE I

PISO: CLASSE I

Plataforma

H.2

CORRIMÃO NOS DOIS
LADOS DA ESCADA
"SEM INTERRUPÇÃO"

CORRIMÃO NOS DOIS
LADOS DA ESCADA
"SEM INTERRUPÇÃO"1000x1000

E17
300x300

E5

5A

1000x1000
E17

300x300
E5

1000x1000
E17

300x300
E5

1000x1000
E17

300x300
E5

1000x1000
E17

300x300
E5

1000x1000
E17

300x300
E5

300x150
S1

300x150
S1

300x150
S1

300x150
S1

300x150
S1

300x150
S1

1,
52

CORRIMÃO NOS DOIS
LADOS DA ESCADA
"SEM INTERRUPÇÃO"

CORRIMÃO NOS DOIS
LADOS DA ESCADA
"SEM INTERRUPÇÃO"

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PLOTAGEM

Plot.

55

7140

7474

5151
4242
3030
720

77

254 254
255 255

33

Des.

11

0,2

-

0,5

0,18

-
0,2
0,2
0,1

0,2

-

0,1

Espe.

0,2

88 0,2

7171 -

242242
7201

0,18
0,1

91 0,17

FL 01 - PTSCI - MAPA DE RISCO DE INCÊNDIO - IMPLANTAÇÃO
DESENHOS DE REFERÊNCIA:
FL 02 - PTSCI - MAPA DE RISCO DE INCÊNDIO ESCRITÓRIO
FL 03 - PTSCI - MAPA DE RISCO DE INCÊNDIO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
FL 04 - PTSCI - MAPA DE RISCO DE INCÊNDIO SUBESTAÇÃO, CCM E PORTARIA
FL 05 - PTSCI - SINALIZAÇÕES E PADRONIZAÇÕES
FL 06 - PTSCI - REDE DE HIDRANTES E MANGOTINHO
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1770,89 m²

RUA XV DE NOVEMBRO, nº 1111, CENTRO, LENÇÓIS PAULISTA - SP

PTSCI - MAPA DE RISCO ADMINISTRAÇÃO

   0

1,
80

300x150
S1
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A

A

A

4,
90

CORRIMÃO
METÁLICO

3,35

J-2

REDE DE HIDRANTES Ø 2.1/2"

H.1

(VER FOLHA 6/6)

1000x1000
E17

300x300
E5

1000x1000
E17

300x300
E5

5BC

3,
50

2,00

3,75

4,15

1,
10

4,
08

8,20

1,20

1.
20

3,80

PO
RT

ÃO
 M

ET
ÁL

IC
O

260/130
S8

DIREÇÃO DO FLUXO DA

ACESSO DE VIATURA NA
EDIFICAÇÃO E ÁREA DE RISCO

CB

VASO SOBRE PRESSÃO

RISCO DE EXPLOSÃO

CENTRAL DE ALARME

PRODUTO COMBURENTE

ACESSO POR ESCADAS

LEGENDA

ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA

SIRENE ALARMEBOTOEIRA ALARME

ROTA DE FUGA

CENTRAL DE GLP

BARRA ANTIPÂNICO

ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA

BATERIA ALARME

BATERIA ILUMINAÇÃO EXTINTOR ÁGUA  (2:A)

EXTINTOR PQS (20-B:C)

EXTINTOR CO² (5-B:C)

CARRETA EXTINTOR PQS (80-B:C)

CARRETA EXTINTOR ÁGUA (10-A)

HIDRANTE DUPLO

TIPO BALIZAMENTO

ROTA DE FUGA

DETECTOR CHAMAS PONTUAL

HIDRANTE PÚBLICO

TANQUE HORIZONTAL 
ACIMA DO SOLO

DETECTOR FUMAÇA

ACESSO DE ENTRADA

GRUPO MOTOGERADOR

BOMBA INCÊNDIO

RESERVA INCÊNDIO

EMULSIONAMENTO
ESTAÇÃO FIXA DE

EMULSIONAMENTO
ESTAÇÃO MÓVEL DE

ESPUMA - PORTÁTIL
LÍQUIDO GERADOR DE

REDE DE HIDRANTES Ø 2.1/2"

300x150
S1

260/130
S8

VEM DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
DE ÁGUA - FOLHA 3 / 6

3.50

2.
39

T.I. Data Engenharia

Sala de

3,
50

2,
50

4,85

5,25

1,41 4,90

4,
85

1,15

3,60

1,
80

T.I.

22,34



ESCALA 1 : 100
PLANTA SUPERIOR

ESCALA 1 : 100
PLANTA TÉRREO

ESCALA 1 : 75
CORTE A

1.  ESCRITÓRIO

1

1139,28 m²

D-1 e J-2

700 e 180 MJ/m²

MÉDIO

5,90 m

2

55

Altura:

Carga de Incêndio:

Nº Pavimentos:

Risco:

Área Construída:

Divisão:

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Nº de Funcionários:

3,
00

2,
90

5,
90

Suporte Técnico Center

T.I.

Ouvidoria

Comercial

Atendimento
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ContabilidadeJurídico Copa
RH

Reunião

Compras/Licitações

2,
05

3,35

3,
70

3,
45

4,50

3,
55

2,30

2,
60

6,35
3,75

4,
21

DIVISÓRIA

4,
55

6,90

7,
45

1,
20

1,10

3,
00

4,
08

5.25 2,50

4,
04

4,
08

7,31

5,
00

6,09

1,20

0,
95

1.2319,00

4,
13

4,40

4,
14

4,
14

7,15

4,
14

3,10

2,20

1,
95

1,
20

3,
36

1,
20

4,
85

Plataforma

PORTARIA

Ferramentaria

Arquivo

Refeitório

Lavanderia

WCM

WCF
CozinhaLeituristas

Sala dos

Almoxarifado

25,80 m²
Hall

24,45 m²
Almoxarifado

Escritório

Serviços
Depósito 2 Box Ferramentas Depósito 1

54,23 m²
Varanda

Descanso

1,78 m²
WC

6,05

4,
85

5,10

2,
70

8,
75

1,45

2,15

1,20

2,
00

1,
35

2,75

2,
55

1,
20

1,
20

7,
91

2,40

2,70

4,
30

4,
75

4,40 1,20 3,50
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55 4,

55

4,
55

6,65

2,
20

2,85

3,
60

9,
55

14,76

3,75

4,
92

3,40

4,
78 4,
00
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5,
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3,70 2,46

5,
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1,20 1,20

5,
02

5,
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1,
36

4,
95

2,52 3,50 3,20 3,52

4,
02

13,4911,20

PAREDE E TETO: CLASSE I

PISO: CLASSE I

Plataforma

H.2

CORRIMÃO NOS DOIS
LADOS DA ESCADA
"SEM INTERRUPÇÃO"

CORRIMÃO NOS DOIS
LADOS DA ESCADA
"SEM INTERRUPÇÃO"1000x1000

E17
300x300

E5

5A

1000x1000
E17

300x300
E5

1000x1000
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LADOS DA ESCADA
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CORRIMÃO NOS DOIS
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"SEM INTERRUPÇÃO"

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PLOTAGEM

Plot.

55
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720
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Des.
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0,2
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0,5
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0,1
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-

0,1

Espe.

0,2

88 0,2

7171 -

242242
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0,18
0,1

91 0,17

FL 01 - PTSCI - MAPA DE RISCO DE INCÊNDIO - IMPLANTAÇÃO
DESENHOS DE REFERÊNCIA:
FL 02 - PTSCI - MAPA DE RISCO DE INCÊNDIO ESCRITÓRIO
FL 03 - PTSCI - MAPA DE RISCO DE INCÊNDIO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
FL 04 - PTSCI - MAPA DE RISCO DE INCÊNDIO SUBESTAÇÃO, CCM E PORTARIA
FL 05 - PTSCI - SINALIZAÇÕES E PADRONIZAÇÕES
FL 06 - PTSCI - REDE DE HIDRANTES E MANGOTINHO
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1770,89 m²

RUA XV DE NOVEMBRO, nº 1111, CENTRO, LENÇÓIS PAULISTA - SP

PTSCI - MAPA DE RISCO ADMINISTRAÇÃO
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ESCALA 1 : 100
PLANTA 

ESCALA 1 : 100
CORTE A

ESCALA 1 : 100
CORTE B

ESCALA 1 : 100
CORTE D

ESCALA 1 : 100
CORTE C

ESCALA 1 : 100
PLANTA

ESCALA 1 : 50
PLANTA

4

39,51 m²

G-4

500 MJ/m²

MÉDIO

2,80 m

TÉRREO

4

Altura:

Carga de Incêndio:

Nº Pavimentos:

Risco:

Área Construída:

Divisão:

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Nº de Funcionários:

5

18,63 m²

D-1

300 MJ/m²

BAIXO

3,00 m

TÉRREO

1

Altura:

Carga de Incêndio:

Nº Pavimentos:

Risco:

Área Construída:

Divisão:

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Nº de Funcionários:

3

57,12 m²

M-3

500 MJ/m²

MÉDIO

5,50 m

TÉRREO

1

Altura:

Carga de Incêndio:

Nº Pavimentos:

Risco:

Área Construída:

Divisão:

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Nº de Funcionários:

3. SUBESTAÇÃO 4. OFICINA MECÂNICA 5. PORTARIA

49,99 m²
SUBESTAÇÃO

10,75

4,
65

1,00 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00

2,
60

4,
00

3,
60

1,
90

3,
60

5,
50

0,
25

29,01 m²
GARAGEM

8,25 m²
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3,00

2,
75

5,
50

5,05

5,30

0,
55
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50
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95
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45

1,
50
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95
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80 3,
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3,60 m²
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PLOTAGEM
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FL 01 - PTSCI - MAPA DE RISCO DE INCÊNDIO - IMPLANTAÇÃO
DESENHOS DE REFERÊNCIA:
FL 02 - PTSCI - MAPA DE RISCO DE INCÊNDIO ESCRITÓRIO
FL 03 - PTSCI - MAPA DE RISCO DE INCÊNDIO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
FL 04 - PTSCI - MAPA DE RISCO DE INCÊNDIO SUBESTAÇÃO, CCM E PORTARIA
FL 05 - PTSCI - SINALIZAÇÕES E PADRONIZAÇÕES
FL 06 - PTSCI - REDE DE HIDRANTES E MANGOTINHO
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1770,89 m²

RUA XV DE NOVEMBRO, nº 1111, CENTRO, LENÇÓIS PAULISTA - SP

PTSCI - MAPAS DE RISCO SUBESTAÇÃO, OFICINA E PORTARIA
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ESCALA 1 : 50
CORTE E
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DETALHES DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS
FUNDO: VERMELHO
PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

SÍMBOLO: QUADRADO

INMETRO

EXTINTOR PORTÁTIL - MONTAGEM
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SINALIZAÇÃO DE PISO

CORRIMÃO E GUARDA CORPO

DETALHE DOS CORRIMÃOS

RAMPA OU DEGRAU

PAREDE

ESCADA E CORRIMÃO
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NOTA:           É OBRIGATÓRIO A INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM AMBOS OS LADOS
DE TODAS AS ESCADAS EXISTENTES E FUTURAS, INDEPENDENTEMENTE
DE USO, DESNÍVEL ENTRE PISOS, DENTRE OUTROS.

DIMENSÕES EM MILÍMETROS

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PLOTAGEM

Plot.

55

7140

7474

5151
4242
3030
720

77

254 254
255 255

33

Des.

11

0,2

-

0,5

0,18

-
0,2
0,2
0,1

0,2

-

0,1

Espe.

0,2

88 0,2

7171 -

242242
7201

0,18
0,1

91 0,17

FL 01 - PTSCI - MAPA DE RISCO DE INCÊNDIO - IMPLANTAÇÃO
DESENHOS DE REFERÊNCIA:
FL 02 - PTSCI - MAPA DE RISCO DE INCÊNDIO ESCRITÓRIO
FL 03 - PTSCI - MAPA DE RISCO DE INCÊNDIO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
FL 04 - PTSCI - MAPA DE RISCO DE INCÊNDIO SUBESTAÇÃO, CCM E PORTARIA
FL 05 - PTSCI - SINALIZAÇÕES E PADRONIZAÇÕES
FL 06 - PTSCI - REDE DE HIDRANTES E MANGOTINHO

VÁLVULA ANGULAR Ø2.1/2" PARA MANGUEIRA 
DE INCÊNDIO 175 BRONZE ASTM B62

COM ROSCA DE 63,5 (2.1/2") NA SAÍDA 
7.5 NSFNT E ROSCA INTERNA DE 2.1/2" 

NA ENTRADA (ØNPT)

DISPOSITIVO DE RECALQUE

CALÇADA EXTERNA

SISTEMA AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA AUTOMÁTICO UNILAMP BPF-55

(UNITRON) C/ BATERIA DE 12 VOLTS E 
PROJETORES HALÓGENOS DE 55W 

ACOPLADOS - 220 V, 60Hz
AUTÔNOMIA 4 HORAS.

CAIXA DE EMBUTIR
4" x 2"

BLOCO PLUGÁVEL
Ref.61541 - ACLARAMENTO
LAMPADA FLUORECENTE 6W
Ref. 60940

S8 S10S9 S11

S12

S13

E2

E5 E8 E1 E6 E7

ESCALA 1 : 10
MONTAGEM TÍPICA
HIDRANTE TIPO 3

VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45° 
175 BRONZE ASTM B62
COM ROSCA DE 50 (1") NA SAÍDA 
7.5 NSFNT E ROSCA INTERNA DE 1" 
NA ENTRADA (ØNPT)

ALARME

ENGATE RÁPIDO Ø1" 
ADAPTADOR PARA

ESGUICHO REGULÁVEL

COMPRIMENTO = 30 METROS
MANGUEIRA Ø25mm (1")

ABRIGO METÁLICO 30 x 60 x 90cm

ELETRODUTO METÁLICO APARENTE

BOMBA DE INCÊNDIO
BOTOEIRA LIGA/DESLIGA DA

ACIONADOR "QUEBRA VIDRO" DO ALARME

CHAVE STORZ COM CORRENTE

5/6

1770,89 m²

RUA XV DE NOVEMBRO, nº 1111, CENTRO, LENÇÓIS PAULISTA - SP

PTSCI - SINALIZAÇÕES E PADRONIZAÇÕES
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SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PLOTAGEM
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FL 01 - PTSCI - MAPA DE RISCO DE INCÊNDIO - IMPLANTAÇÃO
DESENHOS DE REFERÊNCIA:
FL 02 - PTSCI - MAPA DE RISCO DE INCÊNDIO ESCRITÓRIO
FL 03 - PTSCI - MAPA DE RISCO DE INCÊNDIO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
FL 04 - PTSCI - MAPA DE RISCO DE INCÊNDIO SUBESTAÇÃO, CCM E PORTARIA
FL 05 - PTSCI - SINALIZAÇÕES E PADRONIZAÇÕES
FL 06 - PTSCI - REDE DE HIDRANTES E MANGOTINHO

6/6

1770,89 m²

RUA XV DE NOVEMBRO, nº 1111, CENTRO, LENÇÓIS PAULISTA - SP

PTSCI - REDE DE HIDRANTES E MANGOTINHOS

   0

ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA DA BOMBA

CHAVE PARA BOMBA
CHAVE N.H.

CHAVE GERAL

MEDIDOR GERAL

CONSUMO

VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45° 
175 BRONZE ASTM B62
COM ROSCA DE 1.1/2" NA SAÍDA 

ALARME

ENGATE RÁPIDO Ø1.1/2"
ADAPTADOR PARA

ESGUICHO REGULÁVEL

COMPRIMENTO = 30 METROS
MANGUEIRA Ø25mm (1.1/2")

ELETRODUTO METÁLICO APARENTE

BOMBA DE INCÊNDIO
BOTOEIRA LIGA/DESLIGA DA

ACIONADOR "QUEBRA VIDRO" DO ALARME

CHAVE STORZ COM CORRENTE
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CLIENTE: SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS

LOCAL: Rua XV de Novembro nº 1111

OBRA: Sistema de Prevenção e Combate a Incendio (AVCB)

SETOR: ENGENHARIA

CODIGO  UN. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PREÇO TOTAL %

CDHU MATERIAL MAO OBRA (MAT+ M.O.)  (BDI)

1 Serviços preliminares

1.1
Demolição mecanizada de pavimento asfaltico, inclusive carregamento, transporte até 1 km e 

descarregamento
03.07.010 m² 15,00      24,17               3,89                 420,90              526,13              0,51%

1.2 Camada de rolamento em CBUQ 54.03.210 m³ 3,00        1.514,27          16,22               4.591,47           5.739,34           5,55%

1.3 Demolição manual de concreto simples 03.01.020 m³ 3,00        -                  214,17             642,51              803,14              0,78%

1.4 Escavação manual em solo em cava 06.02.020 m³ 3,50        -                  58,41               204,44              255,54              0,25%

1.5 Aterro manual com adição de 2% de cimento 06.11.060 m³ 3,50        18,18               65,42               292,60              365,75              0,35%

1.6 Concreto não estrutural executado no local, minimo 150 kg/m3 11.04.020 m³ 3,00        298,82             48,68               1.042,50           1.303,13           1,26%

1.7
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ ou enchimento

11.16.020 m³ 3,00        -                  82,10               246,30              307,88              0,30%

 TOTAL  DO ITEM 9.300,89           8,99%

2 Hidrante e Acessorios

2.1 Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo ‐ inclusive mangueira de 30 m (2 x 15m) 50.01.330 un. 1,00        2.454,96          248,87             2.703,83           3.379,79           3,27%

2.2 Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo ‐ inclusive tubulações e válvulas 50.01.340 un. 1,00        2.703,52          779,21             3.482,73           4.353,41           4,21%

2.3 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive conexões 46.08.070 m 126,00    258,62             95,72               44.646,84         55.808,55         53,94%

2.4 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 4´, inclusive conexões 46.08.100 m 6,00        387,10             119,66             3.040,56           3.800,70           3,67%

2.5 Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm 46.09.120 un. 1,00        178,92             19,15               198,07              247,59              0,24%

2.6 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 4´ 47.01.090 un. 2,00        911,00             143,58             2.109,16           2.636,45           2,55%

2.7 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ 47.01.070 un. 1,00        343,00             71,80               414,80              518,50              0,50%

2.8 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2' 47.05.060 un. 1,00        488,98             21,54               510,52              638,15              0,62%

2.9 Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 4 47.05.270 un. 1,00        880,88             28,71               909,59              1.136,99           1,10%

Subtotal -                  -                  -                    72.520,13         70,09%

3 Bomba e e Acessorios

3.1 Conj.o motor‐bomba (centrífuga) 20 cv, monoestágio, Hman= 40 a 70 mca, Q= 7,6 a 28 m³/h 43.10.090 un. -          17.646,13        269,32             -                    -                    

3.2 Painell eletrico para acionamento do conjuto de bomba, incluindo a alimentação eletrica ORÇADO un. 1,00        2.500,00          1.050,00          3.550,00           4.437,50           4,29%

Subtotal -                  -                  -                    4.437,50           4,29%

 TOTAL  DO ITEM 76.957,63         74,38%

4 Iluminacao e sinalizacao de emergencia

4.1
módulo para adaptação de luminária de emergência, autonomia 90 minutos para lâmpada 

fluorescente de 32 W
50.05.160 un. 1,00        268,17             14,36               282,53              353,16              0,34%

4.2 Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica 50.05.170 un.         3,00 67,07               14,36               244,29              305,36              0,30%

4.3
Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora

para 12 laços, 220 V/12 V
50.05.270 un. 1,00        717,89             15,25               733,14              733,14              0,71%

4.4 Central de iluminação de emergência, completa, autonomia 1 hora, 50.05.250 un. 1,00        842,56             15,25               857,81              857,81              0,83%

4.5 Sinalizador visual de advertencia 50.05.250 un. 4,00        365,39             11,97               377,36              1.509,44           1,46%

4.6  Sirene tipo corneta de 12 V 50.05.280 un.         1,00 63,66               14,36               78,02                97,53                0,09%

 TOTAL  DO ITEM 3.856,44           3,73%

5 Extintores

5.1 Extintor manual de pó químico seco BC ‐ capacidade de 8 kg 50.10.060 un.       13,00 249,96             19,87               269,83              3.507,79           3,39%

5.2 Extintor manual de água pressurizada ‐ capacidade de 10 litros 50.10.100 un. 11,00      179,24             19,87               199,11              2.190,21           2,12%

5.3 Extintor manual de gás carbônico ‐ capacidade de 10 kg 50.10.140 un. 5,00        613,29             19,87               633,16              3.165,80           3,06%

 TOTAL  DO ITEM 8.863,80           8,57%

6 Pintura
6.1 Piso

6.1.1 Sinalização horizontal com tinta vinilica ou acrilica 70.02.010 m² 20,00      40,72               -                  40,72                814,40              0,79%

Subtotal -                  -                  -                    814,40              0,79%

6.2 Parede -                  -                  -                    

6.2.1 Sinalização horizontal com tinta vinilica ou acrilica 70.02.010 m² 20,00      40,72               -                  40,72                814,40              0,79%

Subtotal 814,40              0,79%

 TOTAL  DO ITEM 1.628,80           1,57%

7 Limpeza e arremates finais

7.1 Limpeza final da obra 50.01.020 m² 120,00    2,41                 16,63               2.284,80           2.856,00           2,76%

 TOTAL  DO ITEM 2.856,00           2,76%

TOTAL GERAL 100%

  OBSERVAÇÃO: 

Os quantitativos apresentados nas planilhas  fornecidas pelo Contratante , não deverão ser 

tomados como definitivos, haja visto que apenas subsidiam a compreensão do conjunto das 

Obras/Serviços a serem contratado. 

Lençóis Paulista, 3 de maio de 2023

É de inteira responsabilidade da contratante o levantamento e quantificação dos materiais, 

serviços e custos necessários à execução do objeto do Contrato

Não fazem parte deste orçamento:

1)- Item 3.1 será utilizado equipamento do SAAE

2)- 

Referencia :  CDHU -189

103.463,56R$                       

  ITEM    DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Data :  fevereiro 2023

 PLANILHA DE ORÇAMENTO 
Prazo de Execução da Obra:    

Evandro A Dalbem
Coodenador de Engenharia

CREA 05058841860

Página 1



PROJETO: Sistema de Prevenção e Combate a Incendio (AVCB) DATA DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO: 02/05/2023

LOCAL: Rua XV de Novembro nº 1111 BASE DE DADOS: CDHU

OBRA: Sistema de Prevenção e Combate a Incendio (AVCB) REFERENCIA: 02//2023

ITEM DESCRIÇÃO CUSTO TOTAL PORCENTAGEM VALOR PORCENTAGEM VALOR PORCENTAGEM VALOR % R$

1 Serviços preliminares 9.300,89 50,0% 4.650,45 50,0% 4.650,45 100,0% 9.300,89

2 Hidrante e Acessorios 72.520,13 50,0% 36.260,06 50,0% 36.260,06 100,0% 72.520,13

3 Bomba e e Acessorios 4.437,50 20,0% 887,50 80,0% 3.550,00 100,0% 4.437,50

4 Iluminacao e sinalizacao de emergencia 3.856,44 30,0% 1.156,93 70,0% 2.699,51 100,0% 3.856,44

5 Extintores 8.863,80 100,0% 8.863,80 100,0% 8.863,80

6 Pintura 1.628,80 100,0% 1.628,80 100,0% 1.628,80

7 Limpeza e arremates finais 2.856,00 100,0% 2.856,00 100,0% 2.856,00

CUSTO TOTAL  103.463,56 39,5% 40.910,51 37,0% 38.304,49 23,4% 24.248,55 100,0% 103.463,56

Total Acumulado 39,5% 40.910,51 76,6% 79.215,00 100,0% 103.463,56 100,0% 103.463,56

Lençóis Paulista, 03 de maio de 2023

 CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS

Evandro A Dalbem
Coodenador de Engenharia

CREA 05058841860












































