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PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2018 
PROCESSO Nº 39/18 

 
RETI-RATIFICAÇÃO 
 
O Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Lençóis Paulista - SAAE torna público que o edital de 
PREGÃO PRESENCIAL acima mencionado foi retificado: 
 
1) O Anexo I – “Proposta” foi alterado, conforme segue já corrigido. 
 
2) Devido ao conhecimento dos fornecedores do objeto, a alteração no texto não afetar a 
documentação a ser apresentada, não será restituído na íntegra o prazo de divulgação antes 
concedido, portanto, será mantida a data da sessão de pregão, a ser realizada ÀS 09:30 HORAS DO 
DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018 no local destinado às reuniões do Setor de Licitações do Serviço 
Autônomo de Água e Esgotos de Lençóis Paulista - SAAE, sito à Rua XV de Novembro, nº 1.111, 
centro, na cidade de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo. 
 
3) Ficam mantidas e ratificadas as demais disposições e exigências do edital e dos anexos da 
presente licitação. 
 
  E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou expedir a presente reti-
ratificação, que deverá ser publicada e cuja cópia deverá ser afixada no local de costume. 
 

Lençóis Paulista, 05 de outubro de 2018. 
 
 

EVANDRO ALBERTO DALBEM 
Diretor 
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PREGÃO Nº 28/2018 - ANEXO I - PROPOSTA 
 

Razão Social da Proponente:_______________________________________________________ 
 
CNPJ:_________________________________ Inscrição Estadual:_________________________ 
 
Endereço:______________________________________________________________________ 
 
Bairro_______________________ Cidade:___________________________ UF:_____________ 
 
CEP:_________________ Telefone:___________________ Email:_________________________ 
  

Item Qtde. Unid. Produto Marca Valor Unit. (R$) Valor Total (R$) 

1 01 Cj. 

Conjunto moto bomba para água tratada 
composto por: 
- Bomba centrifuga em ferro fundido, carcaça, 
difusor, anel de desgaste, corpo de estagio e 
tampa de pressão em A48 CL30;  
- Vedação com gaxeta; 
- Eixo SAE 1045; 
- Rotor em A48CL30 ou A536 654512; 
- Flanges conf. DIN EN1092-2 PN16 DNs= 100 / 
DNr=80 mm 
- Motor 60CV 4 polos, 4 tensões, trifásico, 
proteção IPW55, 1750 RPM; 
- Acoplamento AT-50 CI Antares; 
- Base de viga estrutural com protetor de 
acoplamento; 
- Chumbadores M16X2,0X300 SAE 1020;  
- Capacidade de bombeamento de 100m³/h, 
altura manométrica 100MCA, rotor 330mm.  

 

  

2 02 Cj. 

Conjunto moto bomba para água tratada 
composto por: 
- Bomba centrifuga em ferro fundido, carcaça, 
difusor, anel de desgaste, corpo de estagio e 
tampa de pressão em A48 CL30;  
- Vedação com gaxeta; 
- Eixo SAE 1045; 
- Rotor em A48CL30 ou A536 654512; 
- Flanges conf. DIN EN1092-2 PN16 DNs= 150 / 
DNr=125 mm 
- Motor 125CV 4 polos, 4 tensões, trifásico, 
proteção IPW55, 1750 RPM; 
- Acoplamento AT-70 CI Antares; 
- Base de viga estrutural com protetor de 
acoplamento; 
- Chumbadores M16X2,0X300 SAE 1020;  
- Capacidade de bombeamento de 200m³/h, 
altura manométrica 100MCA, rotor 350mm. 

 

  

3 02 Cj. 

Conjunto moto bomba para água tratada 
composto por: 
- Bomba centrifuga em ferro fundido, carcaça, 
difusor, anel de desgaste, corpo de estagio e 
tampa de pressão em A48 CL30;  
- Vedação com gaxeta; 
- Eixo SAE 1045; 
- Rotor em A48CL30 ou A536 654512; 
- Flanges conf. DIN EN1092-2 PN16 DNs= 150 / 
DNr=125 mm 
- Motor 100CV 4 polos, 4 tensões, trifásico, 
proteção IPW55, 1800 RPM; 
- Acoplamento AT-70 CI Antares; 
- Base de viga estrutural com protetor de 
acoplamento; 
- Chumbadores M16X2,0X300 SAE 1020;  
- Capacidade de bombeamento de 200m³/h, 
altura manométrica 82MCA, rotor 295mm. 
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RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO 

Nome:  
Endereço 
residencial: 

 

Cargo:  RG  

Estado 
Civil: 

 CPF  

 
Validade da proposta, condições de entrega e pagamento: de acordo com o Edital. 
 
Declaro para os devidos fins, submeter-me incondicionalmente às prescrições do Edital. 
 

_________________________ , ______ de ________________________ de 2018. 
 

________________________________ 
Carimbo e Assinatura 

RG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


